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Техническое задание
на ТОиР автоматизированной блочной газовой котельной 2,6МВт РЦ «Урал» ООО «ДМ»

	Описание
	Требования

	1. Общие требования

	1.1  Характеристика услуги

	Предоставление услуг по техническому обслуживанию  газовой котельной.

	1.2   Опыт работы Исполнителя  
	Не менее 1 (одного) года

	1.3   Отсрочка платежа
	30 (тридцать) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приёма-сдачи выполненных услуг и получения от Исполнителя пакета документов, оформленных надлежащим образом. 

	1.4   Дата начала оказания услуги
	Август 2023г.

	1.5   Периодичность оказания услуги
	Периодическое техническое обслуживание –согласно план-графика (приложение №1;2), 
Аварийные выезды - по заявке.

	1.6   Сроки прибытия на объект Заказчика
	 Для проведения планового ТО – согласно графику в согласованные с Заказчиком дни.
Для проведения аварийного ремонта - в течении 2 часов после получения заявки. Заявки обрабатываются без выходных

	1.7   Адрес объекта 
	Свердловская область, г. Березовский, ул. Новосвердловская,4

	1.8   Срок действия Договора 
	1 (один) год

	1.9   Заключение типового договора ООО «ДМ» без протокола разногласий.
	Обязательное условие

	1.10  Фиксированные цены
	На 1 год.

	1.11  Срок гарантии 
	Услуги ТО – период между ТО, оборудование и материалы в соответствии со сроками гарантии завода-изготовителя. 

	1.12 [bookmark: _GoBack] Возмещение претензии Государственных служб
	При предъявлении претензий Государственных служб Исполнитель несёт финансовую ответственность по их оплате из собственных средств. 

	2. Требования к услуге

	2.1 Тип оборудования
	Автоматизированная газовая котельная 2,6Мвт. 

	2.2 Наименование и количество оборудования
	· Котёл стальной водогрейный автоматизированный Vitoplex 100 1350rDn – 2шт.
· Горелка комбинирования Baltur TBML 200 VC - 2шт.
· Пластинчатый разборный теплообменник системы отопления Q=1300кВт ЭТ-012с -2шт;
· Сетевой насос системы отопления WILO IL 80/170-15/2 -2шт;
· Насос котла WILO IL 80/150-1,1/4 -2шт;
· Счетчик горячей воды МФ.5.2-Б-100 -2шт;
· Счетчик холодной воды ВСХН-20 -1шт;
· Расширительный мембранный бак Reflex N200 – 2шт;
· Гидроаккумулятор Reflex DC50 -1шт;
· Система отопления и вентиляции котельной (приточная решетка, воздухонагреватели, дефлекторы) – 1 комплект;
· Сигнализатор загазованности СТГ-1-1 -1шт;
· Клапан-отсекатель ВН2Н-6 -1шт;
· Клапан термозапорный  КТЗ-50-02 -1шт;
· Счетчик газа турбинный СТГ 50-100 -1шт;
· Комбинированный регулятор давления газа MADAS RG-2MB – 1шт;
· Арматура –комплект;
· Трубопроводы обвязки – комплект;
· Электрощиты, кабель, лотки, освещение, заземление – комплект;
· Оборудование и материалы автоматизации и КИП – комплект;
· Дымовая труба с двумя газоходами «сендвич» из нержавеющей стали Д=400*500мм – 1шт;
· Средства охранно-пожарной сигнализации – комплект;
· Резервуар аварийного топлива V=12 м.куб. -1шт;
· Установка умягчения непрерывного действия Аквафлоу SF 25/2-91 – 1шт;
· Термометры и манометры – комплект.
· Запорная и запорно-предохранительная арматура – 1 комплект;
· Трубопроводы, запорная арматура – комплект;
· Система внутреннего электроснабжения и освещения – 1 комплект;
· Тепловой узел, трубопроводы Ду50 – Ду100, запорная арматура, запорно-регулирующая арматура, термометры, манометры, теплоизоляция – 1 комплект.  

	2.3 Перечень и объём работ
	Согласно Приложению №1;2 к техническому заданию.

	2.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
	Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности.

	2.5 Дополнительные расходы по услуге
	В итоговую стоимость предложения включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы.
Стоимость запасных частей, используемых при аварийных ремонтах, оплачивается отдельно.

	2.6  Форма предоставления КП
	Коммерческое предложение должно быть предоставлено со следующими показателями стоимости (руб., без учета НДС): 
1. Стоимость каждого технического обслуживания и работы по подготовке котельной к отопительному периоду;
2. Стоимость аварийного выезда и стоимость нормо-часа при аварийном ремонте.

По всем возникающим вопросам обращаться к
Главному энергетику РЦ Мезенину Константину Валерьевичу
e-mail: kmezenin@detmir.ru
тел: 8 (912) 601-54-76








	




ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к техническому заданию
                                                                  на ТОиР автоматизированной блочной газовой котельной 2,6МВт РЦ «Урал» ООО «ДМ»

ПЛАН – ГРАФИК
технического обслуживания блочной газовой котельной 2,6МВт 
РЦ «Урал» ООО «ДМ»

	Месяц

	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Объём работ
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	Подготовка к отопительному сезону, в объёме работ согласно Приложение № 2.
	ТО-5
	ТО-6
	ТО-7




       ТО-1
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки. Чистка электродов розжига
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
       ТО-2
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки.
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация    Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
       ТО-3
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки.
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация  Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
А так же: Провести метрологическую поверку средств защиты (датчики загазованности) в котельной с выдачей справки о поверки. (Правила ГХ п. 5.7.5).
       ТО-4
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки. Чистка электродов розжига
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация  Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
       ТО-5
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки. Чистка электродов розжига.
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана. Чистка газового фильтра, текущий ремонт газового оборудования котла. Чистка фильтра дизтоплива, проверка параметров работы топливного насоса.  
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек. Чистка газового фильтра, текущий ремонт газового оборудования котла. Чистка фильтра дизтоплива, проверка параметров работы топливного насоса.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация «Гранит» Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
       ТО-6
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки.
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация  Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
А так же: Провести метрологическую поверку средств защиты (датчики загазованности) с выдачей справки о поверки. (Правила ГХ п. 5.7.5).

       ТО-7
Котёл Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла.
Горелка Внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы согласно с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки.
Топливное оборудование Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
Датчики загазованности с клапаном отсекателем Проверка срабатывания контрольными смесями.
Водоподготовка Проверка состояния, проведения анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте.
Автоматика безопасности Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР.
Автоматика регулирования Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов.
Обслуживание внутреннего газопровода Внешний осмотр, проверка герметичности, устранения утечек.
Проверка работоспособности силовых щитов котельной Общий осмотр, проверка работоспособности силовых автоматов, проверка надежности кабельных соединений, контроль тепловых защит, проверка исправности щитов сигнализации.
Насосное, теплообменное оборудование Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры.
Пожарно-охранная сигнализация  Общий осмотр, проверка работоспособности прибора, замер напряжения на аккумуляторной батарее.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к техническому заданию
                                                                  на ТОиР автоматизированной блочной газовой котельной 2,6МВт РЦ «Урал» ООО «ДМ»


Перечень работ по подготовки газовой котельной
к отопительному сезону.

1. Провести режимную наладку котлов на газе и диз. топливе в котельной с выдачей режимных карт. (ТЭУ п. 5.3.7)
2. Провести режимную наладку системы ХВО с выдачей режимных карт. (ТЭУ п. 12.11)
3. Провести метрологическую поверку средств измерения (манометров, узла учета тепла и узла учета газа) в котельных  с выдачей справки о поверки. (Правила ГХ п. 5.7.5). 
4. Провести вскрытие, визуальный осмотр и при необходимости чистка топки и жаровых труб от сажевых отложений котлов с разборкой газовой рампы горелок. 
5. Провести метрологическую поверку средств защиты (датчики загазованности) с выдачей справки о поверки. (Правила ГХ п. 5.7.5). 
6. Провести обследование дымовых труб котельной силами ВДПО с выдачей свидетельства.
7. Проверка наличия утечек газа после крана на опуске. Чистка газового фильтра, текущий ремонт газового оборудования. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана. Проверка состояния газового фильтра горелки котла. Чистка фильтра дизтоплива, проверка параметров работы топливного насоса.  
8. Провести технический осмотр всего инженерного, тепломеханического и электротехничес- кого оборудования.
9. Провести проверку укомплектованности тепловых узлов оборудованием, приборами измерения и контроля (в случае просрочки поверки произвести поверку, либо заменить).
10. Провести комплексное опробование внутренних систем отопления – устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановках.

      А также: Включая, но не ограничиваясь:
     - регулировка трёхходовых кранов;
     -  мелкий ремонт теплоизоляции и др.
- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, обратных клапанов.
- проверка давления в расширительных баках, подкачка при необходимости.
- очистка от солевых отложений и ревизия баков для солевого раствора системы умягчения воды.
- укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов.
- поверка манометров, ремонт при необходимости. 
- поверка датчиков загазованности, ремонт при необходимости.  
- проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках.
- очистка от накипи запорной арматуры и др.
- проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление.
- проверка и настройка управления насосным оборудованием (частотные преобразователи), перепрограммирование при необходимости.
- проверка и протяжка электрических соединений (при необходимости ремонт) в клеммных коробках насосного оборудования, силовых шкафах, а так же в шкафу управления котельной.
-  проверка на работоспособность узла подпитки системы отопления.
- опрессовка давлением 1,25 от рабочего, и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний в границах инженерных сетей ГВС – отходящие/подходящие от теплового узла трубопроводы запорная арматура.
- сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового узла с оформлением акта с полным перечнем всех видов выполненных работ.
- проверка, осмотр и при необходимости чистка систем дымоудаления (дымоходов).
- проверка работоспособности системы диспетчеризации котельных.

Исполнитель:
	Главный энергетик РЦ «Урал» 
ООО «ДМ».
	Мезенин Константин   Валерьевич
Тел. моб. 8 (912) 601-54-76 
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