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Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на техническое и аварийное обслуживание систем вытяжной, приточно-вытяжной вентиляции воздуха в РЦ «Бекасово 1, 2»
	Показатели
	Требования

	1. Общие требования

	1.1 Характеристика услуги

	Предоставление услуги по техническому и аварийному обслуживанию систем вытяжной, приточно-вытяжной механической вентиляции воздуха.

	1.2 Форма предоставления КП
	1. Стоимость полного технического обслуживания поквартально, по 
Бекасово 1 и 2.
2. Стоимость аварийного выезда.
3. Стоимость норма часа при проведении аварийных ремонтов.
4. [bookmark: _GoBack]По всем возникающим вопросам обращаться к инженеру - теплотехнику отдела эксплуатации Дорошину Владимиру Викторовичу
VDoroshin@detmir.ru
тел. 8(495)781-08-08 доб. 1077

	     1.3 Опыт работы Исполнителя  
	Не менее 1 (одного) года

	     1.4 Отсрочка платежа
	30 (тридцать) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приёма-сдачи выполненных услуг и получения от Исполнителя счетов, оформленных надлежащим образом. 

	     1.5 Дата начала оказания услуги
	август 2023г.

	     1.6 Периодичность оказания услуги
	Ежеквартально, по заявкам

	     1.7 Сроки прибытия на объект Заказчика
	- для проведения плановых Работ по техническому обслуживанию – в течении 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения заявки;
- для проведения внеплановых ремонтных/аварийных Работ – в течении 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения заявки. 

Заявки обрабатываются без выходных (включая аварийные).

	     1.8 Заключение типового договора ООО   
            «ДМ» (далее ДМ) без протокола
            разногласий.
	Обязательное условие

	     1.9 Лицензирование услуги
	Обязательно наличие допусков к работам, связанным с монтажом, демонтажем и пуско- 
наладкой систем вентиляции.

	     1.10 Фиксированные цены
	На 1 год.

	     1.11 Возмещение претензии 
              Государственных служб
	При предъявлении претензий Государственных служб Исполнитель несёт финансовую ответственность по их оплате из собственных средств.

	Требования к услуге

	     2.1 Тип вентиляции
	Вытяжная, приточно-вытяжная VTS, KORF.

	2.2 Срок проведения Работ
	1 год с момента подписания договора

	     2.3 Адрес объекта РЦ Бекасово-1
	МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бекасово, уч-к №1

	     2.4 Наименование оборудования
	· 1) Вентиляция Приточная – 14 шт.
·                              Вытяжная – 32 шт.
· 
· Наименование систем:
· 
· P/V 1.0. P56.R -4х15/P1 – 1 шт.
· L/V 1.0. P56.R -4х15/P1 – 1 шт.
· VR 100-50/63.4D - 2 шт.
· BP 86-77-6.3-BK1-4.0/1500 ЛО – 2 шт.
· KVR 100/1 +RE 2 G - 3 шт.
· KVR 125/1 – 1 шт.
VS-21-R-H – 1 шт.
VS-30-L-V - 3 шт.
VS-30-R-E/H-S - 3 шт.
VS-15-R-H-T – 1 шт.
VS-30-R-V - 2 шт. 
VS-21-R-V – 2 шт.
VRK 56/40-4D FC- 051P1K75 – 1 шт.
VS-40-L-H - 2 шт.
VS-55-L-H – 1 шт.
VS-40-R-H – 1 шт.
VRK 56/35-4D+ FC-051P1K75 – 1 шт.
VS-40-R-V – 1 шт.
VRK 56/35-4E – 1 шт.
KVR 100/1 – 1 шт.
VS-15-R-V-T – 1 шт.
ANR7/L/K1/A1.2P.56R-4x15/P1 – 1 шт.
ANR7/P/K1/A1.2P.56R-4x15/P1 – 1 шт. 
KW 56/35-4E – 12 шт. 

	     2.5 Адрес объекта РЦ Бекасово-2
	МО, Наро-Фоминский г. о., территория «Промышленный округ в форме многофункционального парка «Бекасово – Пожитково», стр. 4.

	     2.6 Наименование оборудования
	Приточная вентиляция – 9 шт.
Вытяжная вентиляция – 7 шт.

Наименование ПВ систем:

Вентиляционная установка с модулем управления ЩУВ 1В1-ПЧ330-ВРС1 15х4
(ZO36 1 кат.) и блоком управления - CHU CR1-W-1R1-P/N – 2шт.
UTR 80-50 V1/35-2.2x30/R - 2 шт.
WRW 50-30/25.4D – 1 шт.
WRW 60-30/28.4D – 1 шт.
BKP-4/5-B-B-1/11500 – 1 шт.
BKP-4/5-B-B-1/11500 – 1 шт.
UTR 80-50 A.3.35-2.2x30R - 2 шт.
WNP 60-35/31.2D – 1 шт.
WNP 70-40/35.2D – 1 шт.
WNK 315/1 – 1 шт.
WNK 160/1 – 1 шт.
Крышный вентилятор QC – 06  - 2 шт.

	     2.7 Объём работ
	Приточно-вытяжные системы
ТО 1
1.Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки;
2.Проверка параметров работы вентиляционной установки
3.Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
4. Контроль состояния и (замена) воздушных фильтров;
5. Проверка работоспособности электроприводов регулирующей и запорной арматуры;
6. Контроль состояния автоматики и показаний КИПиА (при необходимости регулировка под заданный температурный режим воздуха);
7.Проверка работоспособности датчиков аварийной остановки и сигнализации:
   А) Датчик-реле перепада давления на фильтре
   Б) Датчик температуры обратной воды. 
   В) Датчик-реле разности давления на вентиляторе.
   Г) Капиллярный термостат защиты от замораживания. 
8. Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотное закрытие), а также электрического привода:
   А) заслонки приточного воздуха
   Б) привода смесительной заслонки
   В) регулирующего клапана калорифера.
9. Проверка виброизолирующих опор; 
· ТО 2
Работы ТО1 плюс:
1. Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений;
2. Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора;
· ТО 3
Работы ТО1, плюс:
1. Проверка состояния теплообменников, при необходимости чистка;
2. Очистка водяных фильтров со стальной сеткой от загрязнений;
· ТО 4 
Работы ТО1, ТО2, плюс:
1. Очистка жалюзийных решеток;
2. Осмотр воздуховодов на предмет герметичности; при необходимости проведение работ по устранению не герметичности воздуховодов

	2.8 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
	Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности.

	2.9 Дополнительные расходы по услуге
	В итоговую стоимость предложения включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы.

Стоимость запасных частей для проведения аварийных работ оплачивается отдельно.




ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к техническому заданию
на обслуживание систем вентиляции воздуха РЦ «Бекасово-1,2»


ПЛАН – ГРАФИК
технического обслуживания систем вентиляции воздуха РЦ «Бекасово-1,2» в период 
 2023г. – 2024г.

	Месяц
Здание
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь

	Б-1
	
	
	ТО-1
	
	
	ТО-2
	
	
	ТО-3
	
	
	ТО-4

	2023г.
	2024г.

	Б-2
	
	
	ТО-1
	
	
	ТО-2
	
	
	ТО-3
	
	
	ТО-4



Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции
Приточные и вытяжные системы вентиляции
       ТО-1
1.Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки;
2.Проверка параметров работы вентиляционной установки
3.Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
4. Контроль состояния и (замена) воздушных фильтров;
5. Проверка работоспособности электроприводов регулирующей и запорной арматуры;
6. Контроль состояния автоматики и показаний КИПиА (при необходимости регулировка под заданный температурный режим воздуха);
7.Проверка работоспособности датчиков аварийной остановки и сигнализации:
   А) Датчик-реле перепада давления на фильтре
   Б) Датчик температуры обратной воды. 
   В) Датчик-реле разности давления на вентиляторе.
   Г) Капиллярный термостат защиты от замораживания. 
8. Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, плотное закрытие), а также электрического привода:
   А) заслонки приточного воздуха
   Б) привода смесительной заслонки
   В) регулирующего клапана калорифера.
9. Проверка виброизолирующих опор; 
ТО-2
Работы ТО1 плюс:
1. Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений;
2. Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора;
ТО-3
Работы ТО1, плюс:
1. Проверка состояния теплообменников, при необходимости чистка;
2. Очистка водяных фильтров со стальной сеткой от загрязнений;
ТО-4
Работы ТО1, ТО2, плюс:
1. Очистка жалюзийных решеток;
2. Осмотр воздуховодов на предмет герметичности; при необходимости проведение работ по устранению не герметичности воздуховодов.
