


















ВЕДОМОСТЬ 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

N листа Наименование Примечание 

1.  Общие данные. на 2 листах 

       3. Структурная схема.  

       4. План склада н отм. 0.000   

       5. План склада н отм. +7.500  

    6. Складская зона. План расположения пожарных кранов на отм. 0.000  

    7. Складская зона. План расположения пожарных кранов на отм. +7.500  

    8. АБЧ 1. План расположения пожарных кранов.  

    9. АБЧ 2. План расположения пожарных кранов на отм. 0.000 и +3.750  

      10. АБЧ 2. План расположения пожарных кранов на отм. +7.500  

      11. Аксонометрическая схема.  

12. Монтаж трубопроводов ∅ 65 к профлисту.  

    13. Крепление магистрального трубопровода Ду200 к стойкам фахверка.  

      14.  Крепление магистрального трубопровода Ду150 к стойкам фахверка.  

    15. Крепление трубопровода Ду65 к металлическим колоннам пожарных  

 опусков. 
 

 

16. Крепление трубы к полке швеллера. 
 

 

17. Крепление трубы к балке двутавровой с помощью уголков 50.  

18, Спецификация оборудования, изделий и материалов. на 3 листах 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

        Главный инженер проекта                      
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     Промышленный округ в форме многофункционального парка 

«Бекасово-Пожитково». Адрес: Москавская область, Наро-

Фоминский район, г.п. Наро-Фоминск, у д.Бекасово, уч. №1 
     

Изм No Фамилия Подп. Дата 

Разработал Попов  07.15 Корпус 3 
Система автоматического  

водяного пожаротушения и внутреннего 
противопожарного водопровода. 

 

Стадия Лист Листов 

Проверил Водорацкая  07.15 

ИД 1 2 
Утвердил Кудряшов 

 07.15

 

    

Общие данные      

    



ВЕДОМОСТЬ 
ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

 
Ссылочные документы 

 

ФЗ №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

 

СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования». 

 

СП 10.13130.2009  
«Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности». 

 

СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности». 

 

ГОСТ 12.1.033-81, 
ССПБ 

«Пожарная безопасность. Термины и определения».  

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»  

РД 25.953-90 
«Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-пожарной сигнализации, обозначения 
условные графические элементов связи». 
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Лист 
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Изм Кол.уч Лист No док Подп. Дата 
 

 



















Стадия Лист Листов

Кол.уч Подп.N°док.Изм. ДатаЛист

Формат A0

Аксонометрическая схема .

ид

Система автоматического водяного  

пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода.

11

Логистический складской комплекс "Бекасово-Пожитково"

Адрес: Наро-Фоминский район , г.п. Наро-Фоминск, в районе

д. Бекасово. Корпус № 3.

95/2-2/10                                  -ПТ
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