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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Цель проекта состоит в проведении комплекса работ по замене люминесцентных ламп  типа 58W/840 T8 G13 на светодиодные лампы соответствующего типоразмера. Требования к техническим характеристикам ламп указаны в разделе 3.
1.2.	Требования к производству работ определяются действующими на территории РФ нормативными документами.
1.3.	Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.
1.4.	При производстве монтажных  работ безусловным является соблюдение требований Федерального и Регионального Законодательства в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, ПУЭ (изд. 6,7), защиты окружающей природной среды, а также правил и предписаний, устанавливаемых Арендодателем. 
1.5. Электромонтажные работы должны быть выполнены организацией, имеющей свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающее раздел:
- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
устройство системы электроснабжения.
1.6. Время проведения работ: электромонтажные работы в рамках настоящего Технического Задания необходимо проводить строго в ночное, не рабочее для магазина, ориентировочно с 22-00 до 09-00 часов, по предварительному согласованию.
1.7. Все вопросы, возникающие в процессе производства  работ, согласуются с Заказчиком.
1.8. При подготовке и производстве работ необходимо учитывать  информацию, изложенную в приложениях к настоящему Техническому заданию:
	 
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Адреса магазинов, в которых необходима замена ламп, количество ламп указаны в таблице 1. 
2.2. Срок выполнения комплекса работ по всем объектам, указанным в таблице 1, не позднее 30 сентября 2017 года. 
2.3. При замене ламп не допускается внесение изменений в конструкцию существуюших светильников.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛАМП И ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛСЬВАМ

3.1.   Общие технические характеристики светодиодных ламп:
3.1.1. Назначение ламп – обеспечение освещенности помещений общественных зданий. Соответствие требованиям СП 52.13330-2011.
3.1.2. Стабильность светотехнических параметров при рабочем напряжении 176-264 В.
3.1.3. Класс электробезопасности осветительных приборов – 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
3.1.4. Требования к светодиодной лампе:
- тип лампы – Т8, 1500 мм;
- тип цоколя – G13; 
- световая эффективность – не менее 120 лм/Вт;
- индекс цветопередачи – не менее 80;
- потребляемая мощность – не более 23 Вт;
- коэффициент мощности – не менее 0,95;
- цветовая температура – 4 000 К (BIN ANSI 40);
- подключение через ЭПРА (совместимость с PHILIPS HF-S 258TL-D II, PHILIPS HF-P 258TL-D II, OSRAM QT-FIT8 2x58-70).
3.1.5. Коэффициент пульсации светового потока – не более 1%.
3.1.6. Срок службы осветительных приборов не менее 50 000 ч.
3.1.7. В течение срока службы не допускается снижение светового потока более 30%.
3.1.8. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 5 лет со дня ввода светодиодного осветительного прибора в эксплуатацию.
3.1.9. Положение горения светильника – произвольное.
3.1.10. Корпус лампы должен обеспечивать эффективный теплоотвод от светодиодов при нормальных условиях среды. 
3.2. В комплект поставки светодиодных ламп должны входить:
- светодиодные лампы в заводской упаковке;
- паспорта на лампы;
- руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации;
- сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, предъявляемым к светильникам помещений общественных зданий, выданные на серийный выпуск продукции;
- сертификаты соответствия требованиям технического регламента по пожарной безопасности;
- иные документы, подтверждающие проведение добровольной сертификации (при их наличии).
Вся техническая документация должна быть составлена на русском языке.
Все поставляемые лампы должны быть новыми, ранее не использованными.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

4.1. Работы по замене светильников выполнять в строгом соответствии с заранее согласованным графиком выполнения работ.
4.2. Производить работы при полном снятии напряжения на участке работ путем отключения соответствующей групповой сети. 
4.3. Производить замену ламп таким образом, чтобы к моменту открытия магазина система освещения работала в штатном режиме без потери уровня освещенности, а также сохранять в чистоте место производства работ.
4.4. После окончания каждой рабочей смены своими силами и за свой счет вывезти с объекта и утилизировать (при необходимости) демонтированное оборудование.   
4.5. График производства работ, внесение изменений в количество монтируемого светотехнического оборудования подлежат согласованию с главным энергетиком ПАО «Детский мир» А.Н. Иченским, тел. (495) 781-08-08, доб. 25-35.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Подрядная организация, претендующая на заключение договора на выполнение работ по настоящему техническому заданию, должна представить Заказчику доказательства своей квалификации на уровне, достаточном для исполнения договора, в том числе, подтверждение существенного соответствия требованиям к правомочности, наличию соответствующего опыта, оборудования, финансового положения и истории участия в судебных разбирательствах.
В части требований к квалификации подрядная организация, претендующая на заключение договора на выполнение работ по настоящему техническому заданию, должна представить Заказчику доказательства наличия у нее успешного опыта исполнения не менее трех договоров на поставку и монтаж поставляемого светотехнического оборудования в течение последних трех лет, из них не менее двух договоров, успешно завершенных и сходных с работами, являющимися предметом настоящего технического задания. 
Сходство основывается на физических объемах, сложности, методах/технологиях или иных характеристиках, предусмотренных настоящим техническим заданием.
5.2. [bookmark: _GoBack] Подрядная организация, претендующая на заключение договора на выполнение работ по настоящему техническому заданию, должна представить Заказчику образцы светодиодных ламп в количестве не менее 2 (двух) экземпляров. Порядок предоставления образцов определен в п. 3.4.3 Закупочной документации
  
6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

6.1. При выполнении демонтажных и монтажных работ обеспечить сохранность элементов систем противопожарной защиты (АПС, АПТ, СОУЭ, ДУ).

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата фактически выполненных работ производится в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после их приемки Заказчиком. 
8. ГАРАНТИИ.

8.1. Гарантия на выполненные работы и примененные материалы должна быть не менее 60 месяцев.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

9.1. По окончании работ Заказчику передается следующая документация:
- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- Сертификаты и паспорта на установленное оборудование;
                               
                                 

Главный энергетик                                                                                           А.Н. Иченский    
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